附件
	颍上县中医院层流滤清单

	序号
	机组编号
	规格
	型号
	数量
	总数量
	科室
	备注

	1
	FAU401
	G4
	493*595*46
	1
	6
	手术室
	按二月更换一次

	
	
	G4
	290*585*46
	1
	6
	
	按二月更换一次

	
	
	F8
	490*592*381(5P)
	1
	4
	
	按三月更换一次

	
	
	F8
	287*592*381(4P)
	1
	4
	
	按三月更换一次

	
	
	亚高效
	287*592*292
	1
	1
	
	按一年更换一次

	
	
	
	592*490*292
	1
	1
	
	按一年更换一次

	2
	FAU402
	G4
	290*493*46
	2
	24
	
	按每月更换一次

	
	
	G4
	493*595*46
	4
	48
	
	按每月更换一次

	
	
	F8
	287*490*381(4P)
	2
	24
	
	按每月更换一次

	
	
	F8
	595*490*381(8P)
	4
	48
	
	按每月更换一次

	
	
	亚高效
	287*592*292
	3
	3
	
	按一年更换一次

	
	
	
	592*592*292
	2
	2
	
	按一年更换一次

	3
	AHU-402
	G4
	290*585*46
	2
	12
	
	按二月更换一次

	
	
	F8
	287*595*381(4p)
	2
	8
	
	按三月更换一次

	4
	AHU-405
	G4
	493*493*46
	1
	6
	
	按二月更换一次

	
	
	G4
	493*595*46
	2
	12
	
	按二月更换一次

	
	
	G4
	595*595*46
	1
	6
	
	按二月更换一次

	
	
	F8
	490*490*380(5P)
	1
	4
	
	按三月更换一次

	
	
	F8
	490*592*380(5P)
	2
	8
	
	按三月更换一次

	
	
	F8
	592*490*380(8P)
	1
	4
	
	按三月更换一次

	5
	AHU-401
	G4
	290*595*46
	2
	12
	
	按二月更换一次

	
	
	F8
	287*592*381(4P)
	2
	8
	
	按三月更换一次

	6
	AHU-404
	G4
	290*595*46
	1
	6
	
	按二月更换一次

	
	
	G4
	493*595*46
	1
	6
	
	按二月更换一次

	
	
	F8
	287*592*380(4P)
	1
	4
	
	按三月更换一次

	
	
	F8
	490*592*380(5P)
	1
	4
	
	按三月更换一次

	7
	AHU-403
	G4
	290*595*46
	2
	12
	
	按二月更换一次

	
	
	F8
	287*592*381(4P)
	2
	8
	
	按三月更换一次

	8
	AHU-406
	G4
	595*595*46
	6
	36
	
	按二月更换一次

	
	
	F8
	592*490*381(8P)
	6
	24
	
	按三月更换一次

	9
	AHU-01
	G4
	290*595*46
	3
	18
	供应室
	按二月更换一次

	
	
	F8
	287*592*380(4P)
	3
	18
	
	按二月更换一次

	10
	AHU-02
	G4
	290*595*46
	4
	24
	
	按二月更换一次

	
	
	F8
	287*592*380(4P)
	4
	24
	
	按二月更换一次

	11
	FAU-304
	G4
	595*575*46
	2
	12
	ICU
	按二月更换一次

	
	
	F8
	575*592*381
	2
	12
	
	按二月更换一次

	12
	FAU-303
	G4
	493*493*46
	2
	12
	
	按二月更换一次

	
	
	F8
	490*490*381
	2
	12
	
	按二月更换一次

	13
	ELT
	G4
	642*500*46
	4
	12
	信息科
	按四月更换一次

	
	
	G4
	642*500*46
	4
	12
	
	按四月更换一次

	14
	TJ
	F7
	480*550*260
	6
	18
	检验科
	按四月更换一次

	
	
	F7
	480*550*260
	6
	18
	
	按四月更换一次

	
	
	F7
	430*480*260
	12
	24
	
	按六月更换一次

	包安装
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